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Rinnovata attenzione verso il problema energetico

- Lo sviluppo industriale nei paesi emergenti ha 
provocato un iperbolico incremento della domanda 
energetica e conseguentemente del costo 
dell’energia.

- L’uso di combustibili fossili comporta 
un’inevitabile emissione di gas in atmosfera.



Le possibili soluzioni 

- Ricorso alle energie rinnovabili:

-La riduzione dei consumi energetici:

a) Miglioramento dell’efficienza di produzione dell’energiaa) Miglioramento dell’efficienza di produzione dell’energia

b) Riduzione della domanda

c) Ottimizzazione energetica del sistema edificio-impianto  

Il più grande giacimento di energia è la riduzione degli sprechi



Ricorso alle energie rinnovabili: fotovoltaico

- Il fotovoltaico è semplice, facile da installare, dà 
un’immagine tecnologica  che si integra bene con 
una certa architettura.

-Ma troppo spesso sentiamo dichiarare valori di 
potenza prodotta che sono in realtà solo nominali.potenza prodotta che sono in realtà solo nominali.

-L’integrazione architettonica può comportare 
pesanti penalizzazioni.

-Occorre un’analisi attenta delle prestazioni e del 
risultato finanziario.  



Ricorso alle energie rinnovabili: solare termico

- E’ necessaria una progettazione adeguata 
specie negli impianti medio-grandi.

-Tecnici spesso improvvisati, componenti e 
sistemi con prestazioni inferiori a quanto 
dichiarato contribuirono negli anni 70 ad una dichiarato contribuirono negli anni 70 ad una 
rapida disaffezione nei riguardi del solare.

-Occorre ora fare tesoro di questi errori.

-Dichiarare i limiti non significa contrastare ma 
anzi evidenziare un’area applicativa di reale 
convenienza. 



Principi generali della progettazione bioclimatica

- ottimizzazione nella scelta del sito
- orientamento teso a sfruttare gli apporti solari in inverno
- protezione solare nel periodo estivo
- attenzione alla direzione dei venti prevalenti
- elevato isolamento e preferenza per forme compatte
- utilizzo materiali biocompatibili- utilizzo materiali biocompatibili
- manufatti prodotti con poca energia e magari

riutilizzabili
- efficienza degli impianti
- uso energie alternative
- corretta gestione
- riuso delle acque



Frequenza annuale direzione del vento (%)
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La progettazione architettonica energeticamente 
consapevole: nuovi strumenti informatici

Valutazione attenta del sito
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Barriere al rumore e al vento Barriere al vento e rumore

Torri residenziali



La risorsa solare

Pretendere un’analisi dettagliata

Illuminazione naturale interna



Verifica utilizzo nuovi materiali e componenti

Materiali leggeri

Materiali pesanti
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InteractiveInteractive
WallWall®®

Active WallActive Wall ®® °C

 1 6 .0 0 +

 1 5 .6 0  - 1 6 .0 0  

 1 5 .2 0  - 1 5 .6 0  

 1 4 .8 0  - 1 5 .2 0  

 1 4 .4 0  - 1 4 .8 0  

 1 4 .0 0  - 1 4 .4 0  

 1 3 .6 0  - 1 4 .0 0  

 1 3 .2 0  - 1 3 .6 0  

 1 2 .8 0  - 1 3 .2 0  

 1 2 .4 0  - 1 2 .8 0  

 1 2 .0 0  - 1 2 .4 0  

Thermal Comfort
M e a n R a d ia nt T e mp
Contour Range: 12.00 - 16.00 °C
In Steps of: 0.20 °C
©  E C O T E C T  v 5

Visible Nodes: 210
Above Clip Threshold: 100.0%
Average Value: 13.53 °C

Il comfort



Strumenti per la verifica energetica 
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Efficienza di produzione dell’energia: la cogenerazion e

11Efficienza globale: 0,87 contro 0,55 

 
 



Occorre utilizzo simultaneo delle due forme di energi a 

-Impianti costosi

-Alta remunerazione ma solo con pieno sfruttamento

-Impieghi industriali ma anche civili purchè si riesca ad 
utilizzare totalmente il calore anche in estate.

Macchine frigorifere ad assorbimento

Sistemi essiccanti



La produzione del freddo (e del caldo)

Macchine a ciclo inverso: refrigeratori-pompe di calore

Sorgente calda

Sorgente fredda

Elevata efficienza:

- sorgente fredda pompa di calore
acqua  (pozzo, fiume, mare, laguna)
geotermico
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Sorgente fredda geotermico
recuperi (aria espulsa, reflui industriali)

- raffreddamento condensatore refrigeratore:
acqua
geotermico
torre evaporativa



Riduzione dei costi di esercizio: tariffa elettrica m ultioraria

I cinema multisala

High efficiency heat recovery !
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Warner Bros multiroom cinema – Marcon (Venezia)

Risparmi soluzione innovativa 
rispetto tradizionale



Riduzione dei costi di esercizio: tariffa elettrica m ultioraria

Edificio direzionale – Mestre

Accumuli di freddo

Accumulo di ghiaccio in vasche
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Riduzione degli sprechi: recupero termico dai refrig eratori

Recupero parziale (estivo) 
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Ex cotonificio  – S. Marta Venezia

Recupero parziale (estivo) 



Riduzione degli sprechi: recupero termico dai refrig eratori

Centro elaborazione dati – Marghera
Recupero totale (annuale) 
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Risparmi sul costo di esercizio 
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Riduzione degli sprechi: ventilazione controllata

Ex magazzini 5-6 S. Basilio Venezia 
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La ventilazione è controllata da sensori CO2: 



Riduzione degli sprechi: gli edifici intelligenti
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Edifici intelligenti per una gestione attenta al ri sparmio

Dalla scienza del benessere la possibilità di una g estione flessibile 
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